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Quadro Elettrico (vedi schema blocchi distribuzione quadri) 

Apparecchio d'illuminazione a due tubi led a soffitto  

Scatola di derivazione 

Complesso autonomo per illum. di emergenza a led  

Interruttore

Presa 2P+T 16A con scatola portafrutti 

Presa interbloccata 3P+T 32A

Presa interbloccata 3P+T 16A

Presa interbloccata 2P+T 16A

Unità interna condiz. a colonna 

Unità interna condiz. a parete

Led pannel a soffitto

Conduttura elettrica ascendente

Apparecchio d'illuminazione a due tubi led a soffitto  
con complesso autonomo per illum. di emergenza

Conduttura formata da tubazioe in PVC corrugato incassato
(colonna montante)
Conduttura formata da tubazioe in PVC
corrugato incassato (linee illuminazione) 
Conduttura formata da tubazioe in PVC
corrugato incassato (linee F.M.)

Faro a led

Conduttura elettrica discendente

Q1
Q. CABINA

Q3
Q.G. TEATRO

Q2
Q. ANTINCENDIO

Q4
Q. CAMERINI 
 1° PIANO DX

Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
Q. PIANO 

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14

Q15
Q.G. CONDIZ.

Q16
Q. GRUPPO 1 FM 
INTERBLOCCATE. 

Q17
Q. GRUPPO 2 FM Q18

Q. REGIAQ. CAMERINI 
 2° PIANO DX

Q. CAMERINI 
 3° PIANO DX

Q. CAMERINI 
 4° PIANO DX

Q. CAMERINI 
 5° PIANO DX

 PALCOSCENICO
INTERBLOCCATE. 

 PALCOSCENICO
 INTERRATO

Q. CAMERINI 
 1° PIANO SX

Q. CAMERINI 
 2° PIANO SX

Q. CAMERINI 
 3° PIANO SX

Q. CAMERINI 
 4° PIANO SX Q. CAMERINI 

 5° PIANO SX

SCHEMA A BLOCCHI DELLA DISTRIBUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TN-S

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero
funzionale del teatro Tito Marrone nel Comune di Erice.
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