
MMY-AP6016HT8P-E (J)
130,70 164,94 kW

U.I.COL.1
MMF-AP0566H-E
PLATEA
12,85 / 8,66 16,21 kW

U.I.COL.10
MMF-AP0566H-E
PLATEA
11,83 / 7,97 15,85 kW

U.I.COL.9
MMF-AP0566H-E
PLATEA
11,99 / 8,08 15,92 kW

U.I.COL.8
MMF-AP0566H-E
PLATEA
12,19 / 8,22 16,01 kW

U.I.COL.7
MMF-AP0566H-E
PLATEA
12,40 / 8,35 16,10 kW

U.I.COL.6
MMF-AP0566H-E
PLATEA
12,61 / 8,50 16,18 kW

U.I.COL.5
MMF-AP0566H-E
PLATEA
12,84 / 8,65 16,21 kWU.I.COL.4

MMF-AP0566H-E
PLATEA
12,85 / 8,66 16,21 kWU.I.COL.3

MMF-AP0566H-E
PLATEA
12,85 / 8,66 16,21 kWU.I.COL.2

MMF-AP0566H-E
PLATEA
12,85 / 8,66 16,21 kW

SALA REGIA
MMK-AP0093HP1-E1
2,25 / 1,64 2,88 kW

110,00 m

2 3,00 m

1
5,00 m

12,00 m

13,00 m

3 1,00 m

18,00 m

3 8,00 m

3
1,00 m

3
1,00 m

48,00 m

3
1,00 m

58,00 m

3
1,00 m

6
8,00 m

3 1,00 m

68,00 m

3 1,00 m

18,00 m

3 1,00 m

18,00 m

3 1,00 m

18,00 m

a

a

a

b

b

c

a

a

a

a

A

a RBM-BY305E (x7)
b RBM-BY105E (x2)
c RBM-BY205E (x1)
A RBM-PMV0363E (x1)
1 22,2mm 41,3mm
2 6,4mm 9,5mm
3 9,5mm 15,9mm
4 12,7mm 22,2mm
5 15,9mm 28,6mm
6 19,1mm 34,9mm

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero
funzionale del teatro Tito Marrone nel Comune di Erice.

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

Rev. DATA

0

A

B

C

DESCRIZIONE

Prima emissione

V i a   S .   A n n a   3 6   -   9 4 0 1 4   N i c o s i a   E N

T E L   + 3 9   3 9 2   1 8 4 6 1 7 8

P .   I v a   0 1 2 6 2 7 7 0 8 6 8

s a l v o 8 9 b n @ l i v e . i t

s a l v a t or e . b e n i n a t o @ o r d i n e . i n g e g n e r i e n n a . i t

Ing. S. Caruso

PROGETTISTA

Ing. S. Beninato

RUP

PROGETTO ESECUTIVO

Climatizzazione - Sala principale

APRILE 2021
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