
MMY-MAP2206HT8JP-E
MMY-MAP2206HT8JP-E

MMY-MAP1606HT8JP-E

SALA REGIA
MMK-AP0093HP1-E1
2.25/1.64 2.88 kW

BMS-IFMB0TLR-E

A,B

RBC-AS21E2

A,B

U.I.COL.1
MMF-AP0566H-E
PLATEA
12.85/8.66 16.21 kW

BMS-IFMB0TLR-E

A,B

U.I.COL.2
MMF-AP0566H-E
PLATEA

12.85/8.66 16.21 kW

BMS-IFMB0TLR-E

A,B

U.I.COL.3
MMF-AP0566H-E
PLATEA

12.85/8.66 16.21 kW

BMS-IFMB0TLR-E

A,B

U.I.COL.4
MMF-AP0566H-E
PLATEA
12.85/8.66 16.21 kW

BMS-IFMB0TLR-E

A,B

U.I.COL.5
MMF-AP0566H-E
PLATEA
12.84/8.65 16.21 kW

BMS-IFMB0TLR-E

A,B

U.I.COL.6
MMF-AP0566H-E
PLATEA
12.61/8.50 16.18 kW

BMS-IFMB0TLR-E

A,B

U.I.COL.7
MMF-AP0566H-E
PLATEA
12.40/8.35 16.10 kW

BMS-IFMB0TLR-E

A,B

U.I.COL.8
MMF-AP0566H-E
PLATEA

12.19/8.22 16.01 kW

BMS-IFMB0TLR-E

A,B

U.I.COL.9
MMF-AP0566H-E
PLATEA

11.99/8.08 15.92 kW

BMS-IFMB0TLR-E

A,B

U.I.COL.10
MMF-AP0566H-E
PLATEA
11.83/7.97 15.85 kW

BMS-IFMB0TLR-E

A,B

Unità Esterna

MMY-AP6016HT8P-E (J)
130.70 164.94 kW

Super Modular Multi System (SMMS-e)

B

B

B

3N AC+Earth 380-415V 50Hz
MCA 134.4A / MOCP 160A

B

1N AC+Earth 220-240V 50Hz
MCA 16.04A / MOCP 15AUv(U1,U2) Uv(U1,U2) Uv(U1,U2) Uv(U1,U2) Uv(U1,U2) Uv(U1,U2) Uv(U1,U2) Uv(U1,U2) Uv(U1,U2) Uv(U1,U2) Uv(U1,U2)

Uc(U5,U6) Uc(U5,U6)

BMS-CT2560U-E

Hub/Switch 

(non fornito)

PC 

(non fornito)

Uh(U3,U4)

RBM-PMV0363E

Uc(U5,U6): Collegamento elettrico tra Unità Esterne (2 Cavi schermati non polarizzati)
Uh(U3,U4): Collegamento elettrico Comando Centralizzato (2 Cavi schermati non polarizzati)

Uv(U1,U2): Collegamento elettrico tra Unità Esterna e Unità Interne (2 Cavi schermati non polarizzati)
A,B Collegamenti: Collegamento Comando a filo (2 Cavi)

Cassetto

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero
funzionale del teatro Tito Marrone nel Comune di Erice.
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0

A

B

C

DESCRIZIONE

Prima emissione

V i a   S .   A n n a   3 6   -   9 4 0 1 4   N i c o s i a   E N

T E L   + 3 9   3 9 2   1 8 4 6 1 7 8

P .   I v a   0 1 2 6 2 7 7 0 8 6 8
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