
MMY-MAP1606HT8P-E
MMY-MAP1606HT8P-E

MMY-MAP1406HT8P-E

COMANDO UTA
MM-46HP DXC010 & D
XC012
SALA TEATR
O
128.41/0.00 144.29 kW

RBC-AMT32E
+TCB-EXS21TLE

A,B

Unità Esterna

MMY-AP4616HT8P-E
128.41 144.29 kW

Super Modular Multi System (SMMS-e)

B

B

B

3N AC+Earth 380-415V 50Hz
MCA 102.6A / MOCP 125A

B

1N AC+Earth 220-240V 50Hz
Uv(U1,U2)

Uc(U5,U6) Uc(U5,U6)

Uh(U3,U4)
To Central Controllers(Line 2)

Uc(U5,U6): Collegamento elettrico tra Unità Esterne (2 Cavi schermati non polarizzati)
Uh(U3,U4): Collegamento elettrico Comando Centralizzato (2 Cavi schermati non polarizzati)

Uv(U1,U2): Collegamento elettrico tra Unità Esterna e Unità Interne (2 Cavi schermati non polarizzati)
A,B Collegamenti: Collegamento Comando a filo (2 Cavi)

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero
funzionale del teatro Tito Marrone nel Comune di Erice.
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