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Tubo da 2" Fe Zin. Tubo da 1" 1/2 Fe Zin.

Pozzetto ispezione

Numero sei idranti interni attacco UNI 45 e manichetta
20 m collegati su diramazione FeZn D. 1" 1/2

Numero cinque valvole a sfera D. 3" a passaggio
totale  per intercettazione e parzializzazione circuito
esterno

Numero due valvole di non ritorno ( D.3" e D.2")

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero
funzionale del teatro Tito Marrone nel Comune di Erice.
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